
Útreikningur á kólnunartölu veggja m flísum

Steyptur veggur, klæðningakerfi og flísar

Lagskipting Þykkt Lambda gildi
Varmaleiðnitala 

mm λ m²K/W

Varmamótstaða inni 0,130             

Múrhúð 25 1

Steinsteypa 200 1,7 0,118             

Steinullareinangrun 100 0,04 2,500             

Loftbil 25 0,08 0,313             

Flísar 11 1,05 0,010             

Varmamótstaða úti 0,040             

Summa varmamótstöðu: 3,111             

Uein = 0,321         W/m²K

ΣU = 0,321    
Má vera 0,4 skv. 180. gr. Byggingarreglugerðar

Veggflötur: 1960 m²

Gluggar: 270 m² 13,78%

Hurðir: 45 m² 2,30%

Hlutfall glugga og hurða: 16,07%

U-gildi glugga: 1,2 (miðað við glugga frá VIKING-Húsasmiðjunni)

U-gildi hurða: 0,286 (miðað við furuhurðir 40 mm)

U-gildi alls veggjaflatar: 0,493    (Vegið meðaltal)

Má vera 0,85 skv. 180. gr. Byggingarreglugerðar
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