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Skýringar:
Frammrás:
Bakrás:

Gólfgeisli skýringar:
Allt efni og frágangaru kerfisins skal vera í samræmi
við staðla og gildandi reglugerðir .
Allt efni skal hafa lagnefnisvottoun.
Gólfhitinn skal vera lagður ofaná steypta plötu með
einangrandi dúk á milli. Hann skal vera lagður með
200 c/c, nema annað sé tekið framm.
Gólfhitinn skal vera úr 17mm pexi með súrefniskápu.
Setja skal flot yfir lagnirnar með 8cm meðalþykkt.
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Flot 80mm
Pex rör 17 mm
Einangrunardúkur 10mm
Járnamott 200 c/c
Steypa 100mm
Einangrun 100mm
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Samþ. Kennit.
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